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GND

PE

М

Вход
управл.

+12В

~220В

+12В

GND

~220В

Датчик напряжения

Датчик температуры №1...№5

Датчик напряжения

Интерфейсное устройство

Интерфейсное устройство

Питание устройства 5В, 1А

Пользовательский датчик №1

Пользовательский датчик №2

Пользовательский датчик №3

Тревожный датчик №1

Тревожный датчик №2

SNR-SMART №1

SNR-SMART №2

Функция «Гидролок»

При использовании данной функции,
исключите из схемы пользовательский датчик №3

и управляемую розетку SNR-SMART №2

Добавочный резистор 4,7КОм
Устанавливается при подключении

Датчик протечки воды

Блок питания 12В, 1А

Шаровый электропривод

Ethernet 10Base

Измерение напряжения
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